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AB 530

Nazwa i adres klienta: PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SEJNACH
ul. Rittlera 2, 16-500 Sejny

Nazwa | adres urzadzenia wodociggowego /indywidualnego
ujecia wody z ktdrego pobrano prébke:

Wodociag Sejny 16-500 Sejny ul. 1 Maja 15

wg danych podanych przez klienta w protokole pobrania Nr

1/HK/2009P/19 z dnia 05.02.2019 r.

Probke(ki) pobrat:

Wioletta Rapezyniska — mlodszy asystent HK PSSE Sejny

zgodnie z:

PP/HK-01, PN-IS06332:2001 (oznaczanie Zelaza)

Probke(i) dostarczyl:

Lech Miszkiel — pracownik PSSE Sejny

Data i godzina przyjecia probki(ek) do badan:

05.02.2019 r. godz. 9"

Temperatura wewnatrz termotorby: +5,0°C
Kod probki(ek): 51/SW
Data wykonania badania: 05.02. =12 .02.2019r.

Opis i stan probki(ek):

Prébke(i) wody do badan laboratoryjnych dostarczono w naczyniach OL PSSE w Suwatkach.

Prébka(ki) bez zastrzezen.

Naczynie(a) oznakowano identyfikatorem(ami):

01/1/HK/2009P/19/1/S, 01/1/HK/2009P/19/2/S, 01/1/HK/2009P/19/3/8,
01/1/HK/2009P/19/4/S, 01/1/HK/2009P/19/5/S,

01/1/HK/2009P/19/6/S (Prébka pobrana bez spuszczania wody),
01/1/HK/2009P/19/7/S, 01/1/HK/2009P/19/8/8

Cel badania: | monitoring
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Kod prébki 51/SW
Wodociag Sejny, Zespot Szkol Wartafol parambetycene
id > S Ogolnoksztaicacych w Sgjnach, ul. Lakowa 1 — okredione W
Miejsce/ punkt pobrania probki kran przy umywalce w WC dziewczat- II pigiro Rozporzadzeniu
(pierwsza umywalka od sirony drzwi) d:ﬂmlstraéddm;\(i}la
p LLAGE o ] T z dma 7 grudma 2017 1.
Rodzaj prébki wody Woda przeznaczona do spozycia (Dz. U, 2017 poz. 2294 )
Lp. Parametr NGTS::\?‘:?:’ o Jednostki vk niepewnoic”
| Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
" | w100 ml +A1:2017-04 jik 0 _ 0
2 Liczba baktern grupy coli | PN-EN 150 9308-1:2014-12
© (w100 m! +A1:2017-04 Jik 0 - 0
Ogélna liczba
. | mikroorganizméw ) I
3 W temperaturze 2949°C PN-EN ISO 62222004 jtk nie wykryto _ Bez mefnri;;%mwyuh
w 1 mlpo 72 h mkubacji
Liczba paciorkowcow
4. | katowych (enterokokéw) | PN-EN ISO 7899-2:2004 jik 0 - 0
w 100 ml

P Niepewnosc rozszerzona przy poziomie ufnofci P= 95% 1 dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2 obliczona wg PKN-ISO/TS 190362011 dotyczy
wylacznie badan, nie obejmuje etapu pobierania prébek 1 podawana jest gdy ma to znaczeme dla miarodajnosct wyniku lub na zyczenie klienta

M 7aleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczata

- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowe]
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

ASYSTENT
r
S
wigr Anna Antoniak

................. 09022019~
Pieczqtke. data 1 podpis asoby autervzijace]

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresemn akredytagji oraz badan mieakredytowanych.

Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone literg N.
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WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Kod probki 51/SW
Wodociag Sejny. Zespot Szkot
Ogolnoksztalcacych w Sejnach, ul Wartosci parametryczne
Miejsce / punkt pobrania probki Lakowa 1 —kran przy umywalce w WC uki'eS'im_l?-
dziewczat- 11 pietro (pierwsza w Rozporzadzeniu Ministra
umywalka od strony drzwi) Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 1.
Rodzaj problki wody Woda przeznaczona do spozycia (Dz. U 2017 poz 2294)
Lp. Paramett Norma/Procedura badawcza Jednostki wynik niepewnosc”
PN-EN ISO 7887 2012 9 Akceptowalna przez konsumentow
1. |Bawa +Ap1:2015-06 Metoda C mefl P (PHT.7 B i bez nieprawidtowych zmian *
y : ] Akceptowalnia przez konsumentow
2. | Metnost iﬂfgﬁg:oézbzm sz NTU 2, 0,2 i bez nieprawidiowych zmiaa.
Vi Pafa. Zalecany zakres wartogci do 1,0
3. | Smak ) PB-21 wyd.3 z 08.01.2018r - ‘rak smaku ; Akseptowalny przez konsumentow
i bez nigprawidiowych zmian
g G s 1 Akceptowalny przez konsumentow
4 | Zapach M) PB-21 wyd 3 z08.01 2018 - brak zapachu - i bez nieprawidlowych zmian 3
" : -~ ; 13 "
now & 12 % ' i -
5. | Siezenie jonow wodoru (pH) | PN-EN 1SO 10523:2012 (pomiar w temp. 208°C) 6,579,5
. ,. 615 58
6. | Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 uS/cm (pomniar w temp. 21.3°C) 2.500
7. | Jon amonu PN-C-04576-4:1994 mg/l mnigj niz 0,18 - 0,50
8. | Azotany PN-82/C-04576.08% mg/l 22 - 509
9. | Azotyny PN-EN 267771999 mg/l mmej niz 0,008 - 0,50"
; PN-ISO 6332:2001
X f 2 200
i e pkt7.1+Apl 2016-06 pe/ 38 g "
11. | Twardosc PN-ISO 6059:15%9 gl 3531 - 60-500
12, | Utlenialnose z KMnOx PN-EN ISO 84672001 mg/l 02 23 - 50
13. | Fluorki PN-78/C-04588.03" mg/l 045 - 1,5
14. | Chlorki PN-ISO 9297.1994 mg/l muiej niz 5,0 - 250
PB-24 wyd 2 na podstawie
15. | Cyjankt testu Mercka 1.14561.0001 ng/l mniej niz 20 - 30
z dnia 31.12.2010r. ¥
PB-23 wyd.2 na podstawie
16. | Bor testu Mercka 1.00826.0001 mg/l mniej niz 0,10 - 1,0
zdn. 29.09.2010r,
17. | Mangan PN-EN ISO 15586:2005 pe/l 55,7 7,8 50
18. | Arsen PN-EN ISO 15586:2005 pg/l mnigj niz 5,0 - 10
19 | Chrem PN-EN ISO 15586:2005 ne/l mnig) mz 4,0 - 50
20. | Olow PN-EN ISO 15586:2005 pgl mnigj niz 5,0 - 1
21. | Nikiel PN-EN ISO 15586:2005 pgl mnigj niz 10,0 - 20
22, | Kadm PN-EN ISO 155862005 pefl mniej niz 0,2 - 50

t

Nigpewnosé rozszerzona wyniku badan przy pozio
obierania probek i podawana jest gdy ma to znaczenie di
) Pozgdana warto$é tego parametru W wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/l Pt

% Badanie przeprowadzono w temperaturze (23+2)°C

9 Nalezy spetni¢ warunek: [azotany] /50+[azotyny] / 3 <
w mg/l, ponadto aby stezenic azotynéw w wodzie wprowadzon
* Norma wycofana bez zastapienia, laboratorium posiada argum

 Metoda okresla calkowits ilosé cyjankéw we wszystkich formach.

* Korekta do temperatury 25°C za pomocg urzadzenia do kompensacjl wplywu temperatury.

s* Twardosé w przeliczeniu na weglan wapnia CaCOs.

F4/PO-02 220120181

Laboratorium nic ponosi odpowiedzialnosci za pobor 1 fransport probek.
Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do zbadanych probek.

Kiient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dai od daty otrzymania sprawozdania

Bez pisemnej zgody PSSE w Suwaltkach sprawozdanie nie moze byé powiclane inacze) jak tylko w caloscl

Precza

e ufnosci P=95% 1 dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 dotyczy wylgcznie badan, nie obgjmuje etapu
a miarodajnogct wyniku iub na zyczenie klienta.

1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja stezenie azotandw (NOy) i azotynow (NO3)
ej do sieci wodociagowej Jub innych urzadzen dystrybucji nie przekraczaio wartesci 0,10 mg/l
enty techniczne | merytoryczne uzasadmajace stosowanie wycofanej normy
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