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AB 530

Nazwa i adres klienta: PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SEJNACH
ul. Rittlera 2, 16-500 Sejny

Nazwa i adres urzadzenia wodociggowego / Wodociae Sei

indywidualnego ujecia wody z ktérego pobrano probke! QUOULE DLy

wg danych podanych przez klienta w protokole pobrania Nr® 3/HK/2009P/2022 z dnia 15.02.2022 r.

Prébke(i) pobrat™: Wioletta Rapezyiska — starszy asystent
PP/HK-01, PN-ISO 6332:2001 (oznaczanie zelaza),

Zgodnie 2 zatwierdzonym przez PPWIS w Bialymstoku
harmonogramem na 2022 rok

Probke(i) dostarczyt: Wioletta Rapezynska — starszy asystent

Data i godzina przyjecia probki(ek) do badan: 15.02.2022 r, godz. 10™°

Temperatura wewnatrz termotorby: +1,4°C

Kod prébki(ek): 93/SW

Data wykonania badania: 15.02. + 25.02.2022 r.

Opis i stan prébki(ek):

Prébke dostarczono w naczyniu(ach): OL PSSE w Suwalkach
01/3/HK/2009P/22/1/S, 01/3/HK/2009P/22/2/S,

Wasroniavundovwans iupiann®h 01/3/HK/2009P/22/3/S, 01/3/HK/2009P/22/4/S,

2 P ' 01/3/HK/2009P/22/5/S, 01/3/HK/2009P/22/6/S,

01/3/HK/2009P/22/7/S, 01/3/HK/2009P/22/8/S

Stan probki(ek): bez zastrzezen

(K

)~ informacje dostarczone przez klienta.

N- metody nicakredytowane spelniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Kod prébki 93/SW
Wodociag Sejny
Szkota Podstawowa im. mjr,
Miejsce/ punkt pobrania prébki(K) Henryka Dobrzanskiego ,,Hubala”

w Sejnach ul. Mickiewicza 36 - WC
dziewczat (pigtro)

(K) Woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi

Rodzaj probki wody

Wartosci parametryczne okreslone
Norma/ Procedura . | w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia . :
Lp. Parametr - —— Jednostki 2 diia 7 gridiia 2017, Wynik badania
(Dz. U. 2017 poz. 2294 )
; o A PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
1. | Liczba Escherichia coli w 100 ml +A1-2017-04 jtk 0 0
; 55 ; PN-EN ISO 9308-1:2014-12 :
2. | Liczba bakterii grupy coli w 100 ml +A12017-04 jtk 0 0
Ogodlna liczba mikroorganizmow 7
3. | w temperaturze 22+2°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk Bez nieprawidtowych zmian” a1
w 1 ml po 72 h inkubacji [5;11]
Liczba paciorkowcow i
4. . - -2:200
kalowych(enterokokéw) w 100 ml FN-EN IS0 7899-2:2004 ik 0 0

Y Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej
- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

¥ Niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufiiosci P= 5% i dla wspolczynnika rozszerzenia k = 2 obliczona wg PN-EN ISO 19036 dotyczy wylacznie badan,
nie obejmuje etapu pobierania probek.
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Pieczqtka, data i podpis osoby autoryzujgeef
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WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Kod probki 93/SW
Wodociag Sejny
Szkola Podstawowa im. mjr.
Miejsce/ punkt pobrania probki™ Henryka Dobrzanskiego , Hubala”

w Sejnach ul. Mickiewicza 36 —
WC dziewczat (pigtro)
Woda przeznaczona do spoZycia
przez ludzi

Rodzaj prébki wody'®

JTedno- Wartodci parametryczne okreslone w

Lp. Parametr Norma / Procedura badawcza : Rezporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 Wynik badania
stki | " orudnia 2017 r. (Dz, U, 2017 poz 2294 )
PN-EN ISO 7887:2012 Akceptowalna przez konsumentéw 9+20
1. Barwa +Ap1:2015-06 Metoda C my/l Pt i bez nieprawidlowych zmian ¥ (pH 7,7)
o 230 ¥ Akceptowalna przez konsumentéw
2. | Metnosé E)N }ISN_ISQ 7OZZ ;'imﬁ 0 NTU i bez nieprawidlowych zmian. mniej niz 0,207J
EWPCRR NI PRE D Zalecany zakres wartosci do 1,0
Akceptowalny przez konsumentow i
3. |Smak N PB-21 wyd.4 z 08.01.2020r. E i bizsissiawidloyyeh Ziaikn D brak smaku
Akceptowalny przez konsumentdw
4. |Zapach N PB-21 wyd.4 z 08.01.2020r. - i i prewidlowyish ke brak zapachu
7,30,27
5. H PN-EN ISO 10523:2012 - = A 2
P oS (pomiar w temp. 20,8°C)
Przewodnosé 609597
6. N-EN 2 H / *
elektryczna & Tee1ae L 21l (pomiar w temp. 21,4°C)
7. | Jon amonu PB-38 wydanie 3 z dnia 23.01.2020 r. mgl 0,50 mniej niz 0,187
8. | Azotany PN-82/C-04576.08" mg/] 509 1,9+0,1"
9. | Azotyny PN-EN 26777:1999 mgAl 0,50 mniej niz 0,0087
10. | Zelazo PN-ISO 6332:2001 pkt.7.1+Ap1:2016-06 | pe/l 200 mniej niz 507
11. | Twardosé PN-ISO 6059:1999 mg/l” 60-500 337,5+17,5"
Utlenialno$é .
% G : /l )
1 2 KMnO, PN-EN ISO 8467:2001 mg/1 Oz 5,0 2,5+0,6
13. | Fluorki PN-78/C-04588.03% mg/l 1.5 0,22+0,02"
14. | Chlorki PN-ISO 9297:1994 me/l 250 6,20+0,89"
i o Test Mercka 1.14561.0001 ‘e g 7
15.
Criznit data wydania 10/2018. © ne/l o0 ey ik 20,0
Test Mercka 1.00826.0001 R 7
16. | Bor data wydania 112018, mg/l 1,0 mniej niz 0,10
17. | Mangan PN-EN ISO 15586:2005 pgil 50 mniej niz 8,07
18. | Arsen PN-EN ISO 15586:2005 ug/l 10 mniej niz 5,07
19. | Chrom PN-EN ISO 15586:2005 gl 50 mniej niz 4,07
20. | Otow ™" PN-EN ISO 15586:2005 ngl 10 mniej niz 5,07
21. | Nikiel ™ PN-EN ISO 15586:2005 pg/l 20 mniej niz 10,07
22. | Kadm PN-EN ISO 15586:2005 pgi 5,0 mniej niz 0,27

""Niepewnos¢ rozszerzona wyniku badan przy poziomie ufnosci P= 95% i dla wspolczynnika rozszerzenia k = 2 dotyczy wylacznie badan. nie obejmuje etapu pobierania probek.
Pozadana wartoéé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg/l Pt.
%) Badanie przeprowadzono w temperaturze (23£2)°C.
“) Nalezy spetni¢ warunek: [azotany] 50+[azotyny] ' 3 = 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaj stezenie azotandw (NO3) i azotyndw (NO,) w mg/l, ponadto aby
stezenie azotynéw w wodzie wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie przekraczato wartosei 0,10 mg/l.
*} Norma wycofana bez zastgpienia, laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajace stosowanie wycofanej normy.,
‘f’ Metoda okresla calkowity ilosé cyjankéw we wszystkich formach.
' Wartosé wyniku ,,mniej niz” oznacza uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy aktualnego zakresu akredytacji metody AB 530
* Korekta do temperatury 25°C za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.
** Twardosc w przeliczenin na weglan wapnia CaCOs.
***Prébka o objgtosei jednego litra pobrana bez uprzedniego spuszczania wody.

ST 1 ]|
Pieczqtka, data i podpis osoby autoryzujgeej
1. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie i transport probek(i).
2. Wyniki badan odnosza sig do otrzymanych probek(i).
3. Klient ma prawo zlozenia skargi.
4. Bez pisemnej zgody PSSE w Suwalkach sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w caloci.
KONIEC
F1/PO-08 15062021 .



Zalaczmk nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 4 Dala obowiazywania 07.02.2022

! Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W'Ei'ié}ym-srtcr)liu.'b'zia#’ Labd?éié&jﬁ{f R

{\ . 15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8 !
5 e tel: 85 740 85 40 Fax: 85 740 48 99 email: sekretanat@blalystok wsse.gov.pl !
;E Sprawozdame Nr LPW.9051. 95.2022.312.125 z badan wody Strona Stron l
. | Biatystok, dnia  28.02.2022 1 2
‘s
g:%azgzz 03—07 POWIATOWA STATIA )
SANITARNO-EPIDE EIOLCGICAN A
; ; . . ) . w SEINACH
Nazwa i adres klienta: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach, 16-500 Sejny, ul. Rittlera 2
Prébki dostarczyt: pracownik PSSE w Suwatkach ‘”ﬂ’yﬂeﬂ 0 703 100 _?__2."_
Data/Godzina przyjecia probek do badan: 15.02.2022 / 13:00 dni il R LA <
Opis probki:
Probke wody dostarczono wraz z protokotem nr 3/HK/2009P/2022 zawierajacym dane: 1 rejestru przesyi=k wphwaacyth Lo fhee
-nazwa urzadzenia lub Zrodta wody: wodocigg Sejny Q(/M
-miejsce pobrania probki: Szkola Podstawoowa im. Mjr, Henryka Dobrzariskiego ,, Hubala"” w Seinach, ul. Mickiewic25 36w dziewezgt (pfef}oj """ ;

-rodzaj wody: woda przeznaczona do spozycia

-probke pobrat: Rapczyriska W. pracownik PSSE w Sejnach, zgodnie z: PE/HK-01
-data/godzina pobrania probki  15.02.2022 / 08:15

Stan prébki:  Stan probki bez zastrzezen

Data wykonania badan: 15.02.2022 + 25.02.2022

Niniejsze sprawozdanie z badan/pomiaréw zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badaf nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacii oznaczone s3
literg - N

7 Kodprdbki |  312/125/PWN22
Rodzaj prébki ‘ ) Jednorazowa ] Nejwyzsza
WYNIKI BADAN ORGANOLEF"'i;YCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYEH I 1 ‘
“Naz_wvaﬁoiﬁaczema ___-_ i J _ Procedura badawaa *__ I Jednostka miary: _______ Wynik badania O ! J
Giin(Ay 2005 !u g/l 771'777 __ponizej granicy oznaczalnodci tj. 40 £ 10
Antymon  PN-ENISO 15586: 200_5_____ 1 wgh | ponizej granicy oznaczalnoci 1. 2,0 £ 0,7 | *
Magnez o N |PB49wyd 2, datawyd 04092007 ; mg/I . 211i48 o 7—1256 \
Rtec - o PB71_w_yc_I3 _data wyd. 31.01.2020 Hg/l pomze] gramcy oznaczalnosci t] 0,20 t 004 .
,?E?Saiﬁfé‘iﬂﬁfﬁéi”ii_;T”miﬁzfif’zl”?"1‘m_f‘izi’if?i_i,--_%______ e e L O WL
~ Benzen ,,,,,,E,AE?}Z vyyﬂ 1, data wyd 12 03 2009 '7 M vi ponizej granicy oznaczalnoscl £.02+0,1 l 1,0 :
1, 2 dlchioroetan N LEileydL l_data wyd 12 03 2009 e ) ug[l 7 [* ponizej granicy oznaczalnosci tj. 1,2 & 0,4 30
) Benzo(a)pnren - N JEABM_z_S_yvyd 2 data wyd. 13707 20270 ‘7 ;ijgflrﬁi ’ poﬁ.iié-jn;_:-j_ranicy oznaczalno“_éz:fmtj-.‘ -0 005 =+ 0,002 6,_010
Suma WWA 7 N F:li ?E_Wyd 2 data wyd. 13.07.2020 ‘ let_;/] v ! poniiéj"g—r_anicy oznaczalnos'ci t] 0 005 + 0,002 D,lD 1
Suma pestycydéw 7 N [P35 wyd. 2, data wyd, 13.07.2020 | pgl ponitej granicy ozmaczainodci . 0,017 £ 0,009 050
oHCH N PB3Swyd. 2 datawyd. 13.07.2020  ug/i | ponizej granicy oznaczalnosci Y. 0,048 £ 0,026 | 0,10
BHCH N :PB 35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 | pg/l  ponize] granicy oznaczalnodci ti. 0,047 £0,027 | 0,10
y-HCH. N |PB35wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 | pg/l  ponizej granicy oznaczalnodci 1. 0,047 £ 0,026 0,10
5HCH N [PB35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 _|k uyl | ponitej granicy oznaczalnoci ti. 0,046 £ 0,028 | 0,10
Dieldryna - ___7 IE ,PB—35 wyd. 2, datz_a__yyyd_. 13072020); 7 gg/l W: poniiej&g_r‘anicy oznaczalnosci tj. 0,020 + 0,007 N 0,65 |
) Endryna . N |PB-35 wyd. 2, dat_awgd1307202_0 Ha/l ponizej granicy oiﬁéc};avlnoéci tj. 0,048 £+ 0,043 6,710 o
Epoksyd heptachloru A N PB-35 wyd. 2, data \niy(_j_. 13072020 1 ug/[ e b ponizej granicy o‘z‘n}a'éz'alnﬂorsic-itﬁj. 0,017 £ 0,009 6:030 o
Epoksyd heptachloru B N |PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 . pg/l | ponizej granicy oznaczalnoéci . 0,020 £ 0,008 | 0,030 |
op* DDD N |PB-35 wyd. 2, data wyd. 13.07.2020 ' ug/l | ponizej granicy ozmaczalnoéci tj. 0,065 £ 0,036 | 0,10 |
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AKREDYTACJ!
ZAmE BADANIA

S | SPRAWOZDANIE NR F.9051.112.2022 Z BADAN PROBKIWODY | Strona 1z2
AB 635 tomza, dnia 2022-03-09

) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
P [: A 18-400 tomza, ul. Generata Wtadystawa Sikors l‘ ’m ‘, ‘ m“ ” “l“m
P e W Telefon: (86) 2165261  e-mail: psselomza@lomza
RPW/801/2022 P

ODDZIAL LABORATORYINY
18-400 tomzia, ul. Dworna 21
Telefon: 696 496 444 e-mail; laboratorium@lomza.psse.gov.pl

Data:2022-03-14

NAZWA | DANE KONTAKTOWE KLIENTAK: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach, POWIATOWA STACIA

ul. Rittlera 2, 16-500 Sejny SANITARNO-EPIDEMIQLOGICZNA
ZLECENIE / ZAMOWIENIE NR: RPW/1158/2022 w SEINACH
Numer protokotu pobrania probki®): 3/HK/2009P/2022 Wptynasio . L A2 9n7?
woiar 14 03, 2027

Probke pobrat / dostarczyt: przedstawiciel klienta / przedstawiciel laboratorium 2
Plan pobierania prébki¥): zgodnie z zatwierdzonym przez PPWIS w Biatymstoku harmonogramem poboru préb wody na 2022

Metoda pobierania probki¥): PP/HK-01 I rejestiu praesytek wolywalaeych vz cnsian:
Cel badan /pomiardw: nadzdr w zakresie bezpieczenstwa zdrowotnego wody los¢zal. ........ccoe,e...  Podpis ... C’Q’“
Data i godzina przyjecia prébki: 2022.02.25 godzina 15:00

Identyfikator probki 01/3/HK/2009P/22

Kod prébki 220/F

Rodzaj | adres urzadzenia lub Zrédta wody® Wodocigg Sejny

Wodociag Sejny, Szkofa Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzariskiego ,,Hubala” w Sejnach, ul. Mickiewicza 36 —

R brania ¥
Miejsce i punkt pobrania G Hia it (o)

Rodzaj prébki® jednorazowa
Data i godzina pobrania prébki*W 2022.02.15 godz. 8:15
Stan probki bez zastrzezen, temperatura wewnatrz termotorby 6,2°C

~  wps—woda przeznaczona do spozyciat™!
Opis prébki —  probka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez — brak danych;
—  probka do oznaczania stezenia miedzi pobrana bez spuszczania wody, w objetosci 1 |

Badania wykonano w dniach: 2022.02.25 - 2022.03.07

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan (lub pomiardw) akredytowanych oraz badad (lub pomiaréw) nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu
akredytacji zostaty oznaczone symbolem ,NA”.

Informacja o laboratorium zewnegtrznym, ktérego wyniki zamieszczono ponizej*: zgodnie z Zarzadzeniem Nr 9/2018 Podlaskiego Paristwowego Inspektora
Sanitarnego w Bialymstoku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie realizacji badari jakosci wody w systemie zintegrowanym oznaczanie selenu wg punktu 7.4
normy PN-ISO 9965:2001 wykonat — Dziat Laboratoryjny Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Biatymstoku.

WYNIKI BADAN PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WSSE W BIALYMSTOKU®

.. Wyniki badari wraz z niepewnoscig
Parametr Metoda badawcza Jednostka para\’r‘:i;:tr‘::;na“ probki o kodzie:
220/F
1 2 3 4 5
ponizej granicy oznaczalnosci
Selen PN-ISO 9965:2001 NA pg/l 10
2,00 + 0,68 — granica oznaczalnosci

Za przenoszenie danych ze sprawozdania nr LAL.9051.2.2022 2 dnia 04.03.2022 od WSSE w Biatymstoku (data wptywu do PSSE w tomiy
07.03.2022) odpowiedzialny jest:

STAR ZY ASYSTENT
Sl
.mgr. Mag a.2ysK....

stanOWtsko, imig i nazwisko, podpls

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
Wyniki badar wraz z niepewnoscig
Waitpdt rébki o kodzie:
Lp. Parametr Metoda badawcza Jednostka EER P £
220/F
1 2 3 4 5 [
1 | Siarczany PN- 79/C-04566/10% mg/l S04 250 4,3+0,5*
2 | Mied: PN-ISO 8288:2002 Metoda A mg/l 2,0 0,10 £ 0,02*
3 | Sod PN-150 9964-1:1994+Ap1:2009 11,4 +1,6*

L
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