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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 91572/19/SOK/1

Zleceniodawca Prébka (wg deklaragji Zleceniodawcy)
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.0. | WODA
UL. 1 MAJA 15 Protokél poboru prébek nr: 5/SOK/EK/25/2/2019
16-500 SEJNY Data poboru: 25.02.2019
Godzina poboru: 13:45-13:50
Punkt poboru, miejsce poboru: Zespét Szkét Ogélnoksztatcacych w Sejnach,
ul. kgkowa 1- kran przy umywalce w we dziewczat, Il pietro
Temp. wody: 9,1 stC
Data przyjecia probeki: 2019-02-25 Stan prébki bez zastrzezer
Data zakoficzenia badari: 2019-03-11 Prébki pobrane przez tukasz Kowalewski, pracownika J.S. Hamilton Poland S.A. zgodnie z
Data utworzenia sprawozdania: 2019-03-11 metoda akredytowana PN-ISO 5667-5:2017-10
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny
* Zawartos¢ pierwiastkow V2 V2 PN-EN 1SO 17294-2:2016
Mangan g/l 1,0 <50 zgodny
Zelazo ug/l 20 <200 zgodny

Y Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr NK/

5/2018/104 z dnia 20.12.2018).

? Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017,

poz. 2294).

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowah: Marta RozZycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii

Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180

Wyniki odnoszj sig wylacznie do badanych prébek. Jeéli nie okreélono inaczej podana niepewnosé pomiaru zostala oszacowana dla wspiczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%. Uwzgledniono
niepewnos< pobierania prébek. Niniejsze sprawozdanie nie maze by¢ powielane w czgici bez pisemnej zgody 1.S. Hamilton Poland 5.A. Odpowiedzialnos¢ J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wytgcznie do
danych zawartych w jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom Swiadczenia Uslug J.5. Hamilton Poland 5.A. zamieszezonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u padwykonawcy

J.S. HAMILTON POLAND S.A, l” I'”"mlml
ul. Chwaszczyhska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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Zleceniodawca

UL. 1 MAJA 15
16-500 SEJNY

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.

Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

WODA

Protokét poboru prébek nr: 5/SOK/EK/25/2/2019

Data poboru: 25.02.2019

Godzina poboru: 13:45-13:50

Punkt poboru, miejsce poboru: Zespét Szkét Ogélnoksztalcacych w Sejnach,
ul. kakowa 1- kran przy umywalce w we dziewczat, Il pietro

Temp. wody: 9,1 stC

Data przyjecia probki: 2019-02-25 Stan probki bez zastrzezen

Data zakoficzenia badari: 2019-03-11 Prébki pobrane przez tukasz Kowalewski, pracownika J.S. Hamilton Poland S.A. zgodnie z

Data utworzenia sprawozdania: 2019-03-11 metoda akredytowang PN-ISO 5667-5:2017-10

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny

* Metnos¢c!? PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU < 0,20 <1 zgodny

) Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafhstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr NK/
g P cyz)

$/2018/104 z dnia 20.12.2018).

 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017,

poz. 2294).

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowat: Anna Jézefczuk - Kuczyfiska, Ekspert ds. analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium; Gdynia 81-571, Chwaszczyfiska 180
Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych probek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%. Uwzgledniono
niepewno$¢ pobierania probek. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czgéci bez pisemnej zgody J.S, Hamilton Poland $.A. Odpowiedzialnoéé J.5. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wylacznie do
danych zawartych w jege oryginale. Usluga potwierdzana niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland S.A, zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u podwykonawcy
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