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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 99191/22/SOK

Zleceniodawca

1 MAJA 15
16500 SEJNY

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

Probka wg dekiaracii Zieceniodawcy

Opis probki: WODA DO SPOZYCIA
MK

Stan probki: bez zastrzezen

Data przyjecia probki: 03.03.2022
Data rozpoczecia badar: 03.03.2022
Data zakoficzenia badan: 29.03.2022
Data utworzenia sprawozdania: 29.03.2022

Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Metoda: *

Data poboru: 03.03.2022

Temp. poboru prébki: 9,2°C

imie i nazwisko: Emil Parchanowicz

Informacje dotyczgce pobierania probek:

PN-EN SO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Protokét peboru probek nr: 1/SOK/EP/03/03/2022

Punkt poboru, migjsce poboru: Biuro PGK Sejny, kran w pomieszczeniu WC

I\RA(;?ozc?i badania Jednostka Wynik

* Zapach
PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 = Akosplowslny

E Temperatura ¥ 5

" PN-77/C-04584 - %=

* Smak . |
PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - N8 hadano

*pH . 7.6
PN-EN ISO 10523:2012 ’

* Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa
PN-EN 27888:1999 e S

* Barwa -
PN-EN ISQ 7887:2012 Metoda C, PN-EN SO 7887:2012/Ap1:2015- mg/l Pt 5

06

* Metnos¢ 2

" PN-EN ISO 7027-1:2016-09 L <OZ0{0R0E004

’ # Escherichia coli /100 m 0
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1: 2017—04 J

* # Liczba bakterii z grupy coli itk/100 ml 0

i PN EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 ! :

* # Liczba mikroorganizméw w 22°C jtim 3,8x102 [2,7x10%5,3x107)

" PN-EN ISC 6222:2004
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* Mangan (Mn)

PB-465 wyd. | z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8149 K/l 33
* Zelazo (Fe) ? 1
PB-464 wyd. | z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8008 Hg/ <20 (20+4)

1) Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.
2} Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednoczesnie granica oznaczania ilosciowego wyznaczong przez Laboratorium.

Badanie: Escherichia coli wykonane w laberatorium o numerze akredytacji AB 1319
Badanie: Liczba bakterii z grupy coli wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 1319
Badanie: Liczba mikroorganizmow w 22°C wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 1319

Autoryzowat

Ewelina Klosowska, Ekspert ds. Analiz Pracownia Mikrobiologii Gdynia

Krzysztof Krokos, Lider ds. poboru prébek Sekcja Poboru Probek Sokdlka

Paulina Potosak, Ekspert ds. Analiz Pracownia Mikrobiclogii Gdynia

Wojciech Penier, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska Zgierz

Wyniki analiz podwykonawczych sg autoryzowane przez osoby upowaznione przez zewnetrznego dostawce badan
Zatwierdzono kwalifikowang pieczecig elekironiczng J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

Adres laboratorium: i

Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia

Waodna 5, 16-100 Sokaolka
ul. Aleksandrowska 61A, 95-100 Zgierz

KONIEC SPRAWOZDANIA

V¢yniki ocoszg sig wylacznie do pobranych probek. Jesh podano niepewnosc pomiaru i nie okreslona inaczej. to jest to niepewnosc rozszerzona, oszacowana dla wspolezynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 85% oraz
uwzg.qdnia niepewnosc pobierania probek. J=1 1 dokonano stwierdzenia zgodnosci i nie okresiono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. stosuje zasadg prostej akceptacji wedlug wytycznych ILAC-G8:08,2019. Jezeli w kolumnie
emik” skredy j metedy przed lonc Zapis w postaci .<” lub .>" oznacza to, iz jest to rezultat badania. bezpoirednio powigzeny z dolng lub gorna granicg zakresu pomisrowego akredytowanej metody, natomiast podana
rozszerzo'a niepewnosé pomiaru dotyczy wylgcznie odpowiednio delne fub génej granicy zakresu pomiarowego akrecytowanej metody. W takim przypadku Laboratarium w kolumnie ,stwierdzenie zgodnosci® ;irzadstaw,a opinig i
interpretacig, “idra opiera sig na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze sprawozdanie nie moze byc pov-slane w czesci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnosé J.5. Hamilton Poland &p. z 0.0, jest
ograniczona wylgeznie do danych zawartych w jego orygina/e. J.8. Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie zez#1la na stosowarie symbolu akredylacji PCA AB 079 przez swoich klientéw, podwykonawcow, zewngtrznych doslawcew uslug i
inne strony trzecie. Wigcej informaci znajduje sig w dokumencia PCA - DA-02. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogolnym Warunkom Swiadczenia Uslug J.S. Hamilton Po'and Sp. z o.0. zamieszczonym na
stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 99192/22/SOK
Zleceniodawca Probka wg dekiaracii Zleceniodawcy
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Opis probki: WODA DO SPOZYCIA

1 MAJA 15 MK
16500 SEJNY

Data przyjecia probki: 03.03.2022 Stan probki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 03.03.2022
Data zakonczenia badan: 29.03.2022

Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Peland Sp. z 0.0.
Data utworzenia sprawozdania: 29.03.2022

Informacje dotyczace pobierania prébek:

Metoda: * PN-EN I1SO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Protokét poboru probek nr: 1/SOK/EP/03/03/2022

Data poboru: 03.03.2022

Punkt poboru, miejsce poboru: Pawléwka 9, kran w pomieszezeniu WC
Temp. poboru probki: 8,0°C

Imig i nazwisko: Emil Parchanowicz

Rodzaj badania ;
Metoda Jednostka Wynik

\* Zapach ;
" PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 s - Akcepowalny

* Temperatura " o
PN-77/C-04584 © "

* Smak

PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - Akceptowalny

“pH? ) i
PN-EN ISO 10523:2012 | ’

* Zelazo (Fe) @ "
- PB-464 wyd. | z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8008 Ko/l =20 2024)

1" # Liczba mikroorganizmow w 22°C :
| PN-EN ISO 6222:2004 | Ititml 0

* # Liczba bakterii z grupy coli k100 mi 0
. PN-EN SO 9308-1:2014-12; PN-EN IS0 9308-1:2014-12/A1:2017-04 |

* # Escherichia coli | .
| PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 M ARt °

* Metnosgc 2@
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 : DFLL { <0,2010,20:0,01)

*Barwa? ¥

. PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015- mg/l Pt <5 (5%1)
06 :
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 99192/22/SOK
* Przewodnos¢ elekt fasciwa | |
* Mangan (Mn) # i ug/ 3 24

PB-465 wyd. | z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8149

1) Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

2)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafistwowego Powiatowege Inspektora Sanitarnego w Zgierzu (decyzja nr PPIS.H$.9020.591.1.2021
zdn. 28.10.2021 r.).
3)  Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bgdgca jednoczesnie granicg oznaczania ilo$ciowego wyznaczong przez Laboratorium.

Badanie: Escherichia coli wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 1319
Badanie: Liczba bakterii z grupy coli wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 1319
Badanie: Liczba mikroorganizmow w 22°C wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 1319

Autoryzowat:

Ewelina Klosowska, Ekspert ds. Analiz Pracownia Mikrobiologii Gdynia

Krzysztof Krokos, Lider ds. poboru prébek Sekeja Poboru Probek Sckolka

Paulina Polosak, Ekspert ds. Analiz Pracownia Mikrobiclogii Gdynia

Wojciech Penier, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska Zgierz

Wyniki analiz podwykonawczych sq autoryzowane przez osoby upowaznione przez zewngtrznego dostawce badan

Zatwierdzono kwalifikowang pieczeciag elektroniczna J.S. Hamilten Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:

Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Wodna 5, 16-100 Sokdtka

ul. Aleksandrowska 61A, 85-100 Zgierz

KONIEC SPRAWOZDANIA

\Wyniki odnoszg sig wylacznie do pobranych probek. Jesh podano niepewnasc pomiaru i nie okredlono inaczej, to jest to niepewnosé rozszerzena, cszacowana dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 85 - oraz
uwzglednia niepewnosc pobierania probek. Jes!i dokanano stwierdzenia zgodnosci i nie okresloi:o inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. stosuje zasadg prostej akceptac) wediug wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jezeli w kolumnie
wynik” akred;towanej metody przedstawiono zapis w postaci <" ub ,>" oznacza to, iZ jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub gdrng granica zakresu pomiarowege akredytowanej metody, natoiniast podana
rozszerzona niepewnosé pomiary dotyczy wylacznie odpowiednio delnej lub gomej granicy zakresu pomiarowego akredytowane] metody. W takim przypadiu Laboratorium w kolumme stwierdzenie zgodnosci” przedstawia opinie i
interpretacie, ktdra opiera sig na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powisizne w czgsci bez pisemnej zgody J 8. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedziainos¢ J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest
ograniczona wylgczn = do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0, nie zezwala na stosowanie symkolu ak-edytacjii PCA AB 079 przez swoich kiientow, padwykonawcow, zewnetrznych dostawcéw ustug i
inne strony trzecie. Wigcej informacii znajdue & 4 w dokumencie PCA - DA-02. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnyrm Varunkem Swiadczenia Uslug J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na
stronie wv.w.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce

Strona 2/2

J.5. HAMILTON POLAND Sp. z c.0.
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